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IZVESTAJ O ISPITIVANJU

GFT - 4412/11

Predmet ispitivanja: Otpornost prema pozaru jednakrilnih drvenih
vrata dimenzija 900mm x 2100mm,
proizvodnje "RENIE" - Cene;j.

Narucilac: S.Z.R."RENIE"
Ul. Vuka Karadzi¢a br.185
21233 Cenej

Zahtev/Ponuda/Ugovor: Ponuda broj 41-10452/522 od 25.08.2011.

Sadrzaj: Ukupno 8 (osam) strana, od ega 4 strane u
prilozima.

lzvesStaj odobrio: Laboratorija za toplotnu tehniku

i zaStitu od pozara

= /Slavisa’ , dipl.inZ.arh.
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sa standardnim razvojem pozara SRPS ISO 834

Na osnovu rezultata ispitivanja izvrSenog prema standardu SRPS U.J1.160, u ispitnoj peci

OTPORNOST PREMA POZARU
JEDNOKRILNIH DRVENIH VRATA
dimenzija 900 mm x 2100 mm, debljine 46 mm
PROIZVODNJE “RENIE” - CENEJ

IZNOSI: 30 minuta (0,5 h).

Napomene:

1) Izvestaj se ne sme umnoZavati, izuzev u celini, bez odobrenja Centralne laboratorije za ispitivanje materijala.

2) Kopija ovog izvestaja nije zvanican dokument. .
3)Ovaj izvestaj vazi samo kao celina, sa originalom pecata.

4) Prema &lanovima 9 i 11 Pravilnika o obaveznom atestiranju elemenata tipskih gradevinskih konstrukcija na otpornost prema
pozaru i o uslovima koje moraju ispunjavati organizacije udruzenog rada ovlas¢ene za atestiranje tih proizvoda (Sl list SFRJ broj
24/90), vreme vazenja ovoga izvestaja je 6 (Sest) godina od datuma izdavanja, uz obaveznu kontrolu saobraznosti, tj. ispitivanje

otpornosti prema poZaru na (najmanje) jednom uzorku na svaka 24 meseca.

5) IzloZeni rezultati odnose se iskljugivo na ispitani uzorak. Ne preuzima se nikakva odgovornost u pogledu verodostojnosti

uzorkovanja, osim u sluaju kada je ono obavljeno pod naSom direktnom kontrolom.

Beograd, septembar 2011. godine

-~ Rukovodilac ispitivanja
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